[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


- מוגבל -

פיקוד העורף – מחלקת מיגון
ענף הנדסה
נהלי עבודה

- מוגבל -

פיקוד העורף – מחלקת מיגון
ענף הנדסה
נהלי עבודה


נושאים לבדיקה במקלטים
	מהדורה
	תאריך
	תאור השינוי
	ערך
	בדק
	אישר

	1
	מרץ 2011
	עידכון
	משה שלמה
	יגאל פברמן
	צחי זרקו


נושאים לבדיקה במקלטים

	מרכיב
	נושאים לבדיקה
	אופן הטיפול והערות

	מעטפת
	1. חשיפת ברזלים

2. סדקים

3. מפגעים נוספים (רטיבות וכו')
	תיקון הליקויים ע"י קבלן

	דלת הדף (במקלטים ומרחבים מוגנים)
	1. האם קיימת דלת 
	התקנת דלת תקנית (ראה טבלה א')

	
	2. בדיקת תקינות הדלת (במקרה וישנה): חלודה, גומייה לאיטום, ידיות, סגירה קלה יחסית
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	בדיקת תקינות שירותים ומערכת אינסטלציה במידה ויש
	1. התקנת שירותים כימיים במידה ואין בכלל (ניתן לרכישה דרך ספקים מורשים- ראה טבלה ז')

2. החלפת כיורים מחרסינה לפלסטיק או נירוסטה

3. במרחבים מוגנים קומתיים ומוסדיים יש להתקין שירותים כימיים +פרגוד/ וילון

	מים לשתיה (במקלטים +במרחבים מוגנים מוסדיים בבתי ספר)
	1. בדיקת סוג מיכל המים (אם קיים): אסבסט או פלסטיק
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	סיוד וניקיון 
	1. סיוד קירות ותקרת המקלט
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	השלמת השילוט וצבע פולט אור דרך ספקים מורשים                (ראה טבלה ז')

	מעברי צנרת וכבלים
	לבדוק האם נעשו קידוחים "פירטיים" להעברת צנרת או כבלים ללא איטום תקני
	השלמת המעברים והאיטום דרך ספקים מורשים (ראה טבלה ו')

	בדיקת אטימות
	יש צורך באיטום כל הפתחים במקלט/ מרחב מוגן כולל איטום כל צנרת החשמל והתקשורת (בתוך השקעים) בחומר סיליקוני 
	הבדיקה מומלצת להבטחת האטימות- מבוצעת ע"י מעבדה מאושרת (כגון: מכון התקנים, הטכניון, איזוטופ..)

	מערכת אוורור וסינון
	הפעלת המערכת (במידה ויש) במצב אוורור לבדיקת תקינותה
	מומלץ להתקין מערכת אוורור וסינון (לא חובה) לשהייה נוחה וארוכה במקלטים במידה ויהיה צורך. (לספקים מורשים- ראה טבלה ב'). במידה ויש להזמין החברה שסיפקה אותה לבדיקה כללית

	ציוד נוסף (במקלטים ומרחבים מוגנים) 
	1. ערכת עזרה ראשונה

2. אלונקה לפינוי נפגעים

3. מכשיר טלוויזיה ורדיו 

4. מכשיר טלפון

5. רשימת טלפונים בחירום 
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8. פנסים

9. בגדים נוספים

10. מטף לכיבוי אש (אבקה)
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